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NOTAS

SIMBOLOGIA

2,

APAGADOR SENCILLO, 120Y, 15 AMP, h=1.20 m,

DOBLE APAGADOR SENCILLO, 120V, 15 AMP, h=1.20 m.

APAGADCR ESCALERA, 120V, 15 AMP, h=1.20 m.

CONTACTC DOBLE PCLARIZADC, 2 POLOS + TIERRA, 120V,
15 AMP, h=0.40 m.

CONTACTO DOBLE POLARIZADO, 2 POLOS + TIERRA, 120V,
PARA MOTOBOMEA, h=0.40 m, CON TAPA PARA INTEMPERIE.

CONTACTO DOBLE POLARIZADO, 2 POLOS + TIERRA, 120,
PARA EQUIPO, h=0.40 m.

E

CONTACTO TRIFASICO, 3 POLOS + TIERRA, 220,
PARA EQUIPO, h=varioble

2 o2/ 2P

™
3

CONTACTO DOBLE POLARIZACO, 2 POLOS + TIERRA, 120V,
PARA EQUIPD DE EMERGENCIA, h=2.20 m.

LUMINARIA INCANDESCENTE EN TECHO, 120V

LUMINARIA INCANDESCENTE EN MURC, 120V,

BOCINA DE TIMBRE, 120 vOLTS

BOTON PARA TIMBRE

SALIDA TELEFONO

SALIDA DE TELEVISION

CENTRO DE CARGA, MONOFASICO, N CIRCUITOS, 120 V. H=1.80
TIPO INTERIOR PARA EMPCTRAR.

MEDIDOR DE C.F.E.

lelNeee o)

CANALIZACION ELECTRICA POR TECHD Y PARED
A BASE OF. POLIDUGTO

CANALIZACION ELECTRICA SUBTERRANEA
A BASE DE POLIDUCTQ

ELECTRODO PARA PUESTA A TIERRA DE 186 mm.¢ X 3.00 mts.
Y CABLE DE COBRE DESNUDO DEL ELECTRODG CALIBRE 8 AWG
PARA MEDIDOR CFE Y CENTRO DE CARGA.

CONTROL PUERTA ELECTRICA

T% LA: SALA DE
EXTRACCION DE MIEL EN LA LOCALIDAD DE
EL HATG DEL MUNICIPIO DE ACAYUCAN

FEGHA:
2022

PLANG:
1125

AUTORZS:

ING. JORGE ALBERTO NUREZ LARIO)
GOORGINADOR DE HFRAZSTRUGTURA AGR

OO @O0

REMISG:

ARG, ALEJANDRO DE JESUS GUIL
SUBCOOADINADOR DE INFRAESTRUGTURA Y

TODAS LAS TUBERIAS DE DIAMETRO NO INDICADD SERAM DE 13 mm ¢ {1/27)

DEBERA UTILIZARSE CABLE DE COBRE AISLAMIENTG THWN/THHN 90 C, B0C VOLTS,DE LOS COLORES SHGUIENTES:

CONDUCTOR NEUTRO = BLANCG O GRIS CLARD.
CONDUCTOR DE PUESTA A TIERRA {TIERRA FISICA) = VERDE.
CONDUCTORES ACTIVOS = ROJC O NEGRO.

TODCS LOS CIRCYMOS CEBERAN QUEDAR IDENTIFICADOS EN EL CENTRO DE CARGA.

TODAS LAS ALTURAS INDICADAS SON A PARTIR DE PISO TERMINADO.

LOS CONTACTOS EN QUE NO SE INDICAN ALTURAS, SERAN DE 40 CMS.

SE CONECTARAN A TIERRA TODOS LOS CONTACTOS, CAJAS REGISTROS, LUMINARIAS, CENTRO OE CARGA,
MEDIDOR, Y TODAS LAS PARTES METALICAS NO CONDUCTORAS DE CCRRIENTE.

SIMBOLOGIA DE CEOMETRIA DE SALIDA

| TR TR : CONTACTO-APAGADOR COMBINADO,
(138 TMBRE,CAJA 2X4°X1 1/2 CON KO OF 1/2 O

BOCNACAJA 2°X4"X1 1/2" CON K'O DE 1/2"

CAJA OCTAGONAL EN LOSA

CAA 4X2 1/8 CON K'O DE 1/2°

(C)Q CONTACTO.CAIA 2'X4°X1 1/2" CON KO DE 1/2"

@El APAGADOR,CAJA 27%4"X1 1/2" CON K'O DE 1/2"

&
(Cco CENTRO DF CARGA
(®n

(V)R SALDA DE TELEVISIGN

TELEFOND,CAJA 27%47%1 1/2"




MURO Dt BLOCK 15X20X40CM

= A B+ =CDr ErK&aSrHr
R P S N s s g s Y 1PA
! 3 1 ¥ i 1 ARS # 3 © 50GM COMO ARMADO PRINCIPAL
15.38 ' | | VARS 3§ & 50CM FIRME DE PISO
5.08 4.73 L1420 173 | 105_ _1.00
O o BASTONES #3 © 50CM ALTERNADOS
45
- ) L s
N ch-1 K2 K2 cD - K2 K1 ; “ £ =
=1 O—* Kf—— ——=—= —— 7
“ K1 K-1 =
K-1 [ ]
AFH | TERRENG COMPACTAGD AL 95%
3.00 EEE _E%’ K- A co -1 P.V.SM. )
—pH i 'n[ ‘f 3 : : :
1 K1 é‘%;:m“m i N 5 7 VARS #3 LONGITUDINALES
FEN g g = K1
e £ K1 o2 K T T s i ESTRIBOS § 2 @ 25CM
-"‘I’
1.50
€D 1 . -
/ '% cD-2 cb -2 | G 7
= 5 == ' K1 5 i CONCRETO F'C 200KG/CM2 , EN CIMENTACION
e AHAT s KA K
e e:: H €D -2 !
K e ! .
oo 5 g R DALA DE CIMENTACION DC—1
il \ K2 K-2 A N
-3 —— — 2 K-1 A I K1 ' i : %/
+ cp 1 D 4 / 2.00 L % |
—vfi_, K-1 Cp B> 2
= #aciroaeidoth N, 41
350 -1 flks - _ I S % i
K1 ¢cp.q Fel N 1 _
N €D -1 150 |1.50 1 r % | BASTONES #3 @ S0CM ALTERNADOS
=t 1 e ® T KA K;z “E o f"/ 1 \-b 3% VARS 3§ © 50CM FIRME DF PISO / ; YARS Si©U0CM RRMEDE F150
: €D 1 L N ' /
| o - =
5.00 * 5.93 ¢ a.23 P = T ——— T
PLANTA CIMENTACION | L
A 5 A +- : ,'J\ P [ TERRENO COMPACTADO Al 95% ESTRIEDS # 2 © 200
e = 3 = : e = =k E == . [ P.V.SM.
WA / ﬂlB “C“_\D \ [E J _P\H_ ‘ VARS 3 LONGITUDINALES
t i 1 1 i i ) 3
015 I 020 0.30 ' l o

i e e ' '
[2H D 042 [:] [XH E:::] CONCRETO F'C 200KG/CMZ , EN GIMENTACION

CASTILLO CASTILLO CASTILLO DALA DE CIMENTACION DC-2
K-2 K-1 K-3

ESPECIFICACIONES CONSTRUCTIVAS

PROYECTO:
OO S TRUCCION Y EQUPAMIENTO DEL CIMENTACION No. vafl ' ”
EXTRACCION DE MIEL EN LA [OCALIDAD DE Plataforma de cimentacion retirando capa vegetal del area de cimentacion ,material base compactado al 85% proctor
EL HATO DEL MUNICIPIO DE ACAYUCAR - . " )
Losa de concreto armada c¢olade integral con dalas de cimentacion ,sequn ormodo especificade #n diemetro y separacion Diametro 3/ 172"
MUNICIFIO: Concreto premezclade F'e= 210 kg/cm?2 ,cclado integral dalas losg,acero refze Fy = 4200 kg/em2 separacion y diam indicados
ACAYUCAN MUROS Leng onclaje 42 om 45 em
mm Anclaje del acero en cimentaclon y prolongacion en estructura verticol ,unclaje final o losa de cublerta segun muesiro en detalles T pryeTy
De block comun en 15 cm de espesor, esiructurados con block dola y castilos en celda colada ,separacion y diometros citados Long genche od4db o 4db
5 ESTRUCTURA o S0em
O e Bastones de refusrzo y esiribos en diometro y espesor indicade anslajes y traslapes Indicodos Eng m oo
KO Celdas coladas como castillos de gouserdo g unic de mures ,block dala en 5o y 11ava hiladg cormmoe cerrgmisnto y refuerze o muros 1% J %
BHE] _ Concreto Fe=180kg/em2 en celdas coladas , dalas perimetrales,y cerramientos en puertas y ventoncs
ING. JORGE ALBERTO NUNEZ LARIGSSAA" LOSA DE CGUBIERTA =i
R T T R Ao e Sistema de vigas precolades ,precrmadas y caseton de poliestireno recubrimiente de copa de compresicn & cmmde concreto premezcl 1 -
ARE q’_ ALEJANDRO DE JESTS GUILLAUNIN de F'e= 210 kg/em2 .Usar como refuerze malla ewlectrosoldada de 6,6 /8,8 traslape de mallo entre liensos de 30cm minimo e
mmmlmmmvw%nhps
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Linea de Agua Fria

AC.—AC —— AC——o

Linea de Agua Calienite

Linea de Agua Caliente Servicios

o Linea de Retorno Agua Caliente

Linea de Agua de Riego

Linea de Toma Municipal

Linea de Llienado
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- Agua

Acometida de Agua
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Tuberia que baja
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